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Voor de 4e verdieping geldt dat de GM buismeting omkleed
Kantoor H4.7J1 dienen te worden met lood. Voor de overige verdiepingen is
dit niet nodig.De GM buismetingen volledig inpakken in 7 mm
locaties monitoringen lood. De loodafscherming dient eenvoudig verwijderbaar en
voor 4e verdieping. herplaatsbaar te zijn. Hievoor een voorstel ter goedkeuring
indienen.
apparatuur benodigd voor het verwerken van de meetsignalen
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