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Legenda
E(] Geluids installatie:zie E-blok-09
:D Belinstallatie: zie E-blok-18
—* Camera installatie: zie E-blok-05
—CO
—e LPG CO/LPG detectie installatie: zie E-blok-08
—
OTH Brandmeldinstallatie:zie E-blok-09
®ES. |
IE Parkeercontrole installatie: zie E-blok-10
—ePark....|
=7 Ontruimings installatie: zie E-blok-07
—TA.. Storingssignaleringen: zie E-lijst-11
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Opmerkingen:

- Kast PLK-1/2/3/4 staat in de L.S.-ruimte op parkeerlaag -1.

- kast PLK-5/6 staat in de techn.ruimte B1.12 op parkeerlaag -1

- Voor montage hoogte componenten zie E-LIJST-01.
- Voor type armaturen zie armaturenlijst: E-LIJST-02.

- Voor verklaring symbolen zie E-LIJST-04.

- Technische ruimten: opbouw installatie.

- Kabelgoot voorzien van deksel.(m.u.v. de techn.ruimten)

- Leidingwerk f.b.v. installaties in parkeergarage
zijn ingestort / ingefreesd (PVC 3/4").

- In elke centraaldoos een aarddraad aangebracht

® Centraaldoos: Attema 1043

. Sparing 40x40 in breedplaatvloeren.
Ingestort leidingwerk via sparing naar kabelgoot.
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