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Leidingloop is indicatief ten behoeve van coordinatie
door E—aannemer instortleidingen. Exacte leidingloop
aan te passen met inachtname van tekening
B8366301

Bekabeling deels uit te voeren als op Te verdieping

RENVOOQOI

Alleen voeding van de componenten welke tijdens brand in bedrij
en, dienen in functiebehoud te worden uitgevoerd.

Uitgangspunt voor onze installatie zijn instortleidingen in het beton. Zoals
omschreven in de NEN 2576, kan worden volstaan met bekabeling zonder
specifieke temperatuureis. In alle andere gevallen dient de transmissieweg
in 60 minuten functiebehoud gewaarborgd te zijn. Het leveren van E-60
bekabeling, benodigd om de transmisssieweg 60 minuten te garanderen is
geen standaard onderdeel van onze opdracht. Toets onze
opdrachtbevestiging hieraan.

Aangegeven leidingloop is een principe loop. Niet aangegeven zijn de

benodigde trekdozen (om de maximaal 20m). De aanleg van
ngen, trekdozen en centraaldozen dient door derden te

geschieden.
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