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JMV
Lijn

JMV
Getypte tekst
stroomrichting

JMV
Tekstvak
leiding over de laatste 15 meter 5 cm laten stijgen

JMV
Lijn

JMV
Lijn

JMV
Tekstvak
ontluchter zo dicht mogelijk bij de bocht van de aansluiting van de boring plaatsen

JMV
Tekstvak
bij automatische ontluchter putdeksel rond 600 toepassen

JMV
Tekstvak
bij handmatige ontluchter putdeksel rond 540 toepassen

JMV
Tekstvak
klauw koppeling tussen kogelkraan en leidingwerk

JMV
Lijn

Erik_
Tekstvak
kogelkraan DN80

Erik_
Lijn

Erik_
Tekstvak
evenwijdig T-stuk:  250-250-250
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Lijn

Erik_
Tekstvak
XR-stuk DN250-80

Erik_
Lijn




