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ROZET: ALGEMEEN

COMBIKABEL (HOOFDKABEL)

COMBIKABEL (AANSLUITKABEL)

BESTAANDE LICHTMAST (COMBINET / GEREGULEERD NET)

BESTAANDE GRONDKABEL 10mm® (EIGEN NET)

BESTAANDE GRONDKABEL 2%mm? (EIGEN NET)

BESTAANDE LICHTMAST (EIGEN NET)

ROZET: WERKZAAMHEDEN

kabel invoeren

C {:} BESTAANDE LICHTMAST LMH 3MTR, PT 4T
NIEUW ARM. TYPE: LIGHTWELL LUXIS SMALL SRDS2 730 DANB 24LEDS 3000K 1500LM
o/ [ NIEUW TE PLAATSEN LICHTMAST LMH 3MTR (BIJLAGE 2) 395T
NIEUW ARM. TYPE: LIGHTWELL LUXIS SMALL SRDS2 730 DANB 24LEDS 3000K 1500LM
NIEUWE TE LEGGEN GRONDKABEL 2%mm?
NIEUW TE MONTEREN AFTAKMOF 38T
in/uit GRONDKABEL IN/UIT NIEUW TE PLAATSEN LICHTMAST 20T
BESTAANDE GRONDKABEL AANSLUITEN IN BESTAANDE LICHTMAST 185T

OPDRACHTGEVER: WIJZ. | DATUM OMSCHRIJVING
GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 4
B
ONDERWERP: c
VERVANGING OV RESTGEBIEDEN BESTEKNR: 21.227-OW
ACHTERPADVERLICHTING ROZET 2 EN 3 VOLENDAM D
scaA4L: 1:1000 | FORMAAT: A1 AKTIE NAAM DATUM
, . GETEKEND 10-11-2021
De Compagnie 49 C
1689 AG Zwaag GECONTROLEERD
Telefoon: 0229-274244
- ° ° Fax: 0229-756707 AKKOORD

INFRA LMSHT ENGINEERING BV internet: www.ilebv.nl

E-mail: info@ilebv.nl
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PROJ. NR.: 2021-0061
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TEKNR: 2021-0061 / 008
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