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Boek
1 xxx GBV xxx xxx B 1.1.1 Gebruiksvergunning Testnodes
2 xxx MLV xxx xxx B 1.1.2 Milieuvergunning 000 Algemeen
3 xxx OMV xxx xxx B 1.1.3 Omgevingsvergunning 001 DRUPS
4 xxx BWV xxx xxx B 1.1.4 Bouwvergunning 002 Diesel opslag
5 xxx PEB xxx xxx B 1.1.5 Programma van eisen Brandweer 003 Diesel toevoerinstallatie
6 xxx VTB xxx xxx B 1.2.1 Vraagspecificatie, tekeningen en Besteksbijlagen 004 Koelwaterinstallatie
7 xxx ATX xxx xxx B 1.2.2 Zonering ATEX 005 Rookgasafvoerinstallatie
8 xxx OSB xxx xxx B 1.2.2 Overspanningsbeveiligingen 006 Non Preferente 10 kV installatie
9 xxx RIS xxx xxx B 1.2.3 Risicoanalyse / HAZOP 007 Preferente 10 kV installatie
10 xxx KPL xxx xxx B 1.2.4 Kwaliteitsplan 008 Bouwkundige- en constructieve voorzieningen
11 xxx KIP xxx xxx B 1.2.5 Kwaliteitsinspectieplan (KIP) 009 Gebouw gebonden installaties
12 xxx WHB xxx xxx B 2.1.1 Werkplaatshandboek 010 Overige installaties
13 xxx KHB xxx xxx B 2.1.2 Kwaliteitshandboek
14 xxx MCT xxx xxx B 2.2.1 Materiaalcertificaten
15 xxx CCT xxx xxx B 2.2.1 Calibratiecertificaten
16 xxx RAP xxx xxx B 2.2.2 Rapporten (verf-, las-  drukrapportages)
17 xxx CTL xxx xxx B 2.2.3 Certificaten van lassers V= Is aanwezig
18 xxx GCT xxx xxx B 2.2.4 Goedkeuringscertificaten V= Is aanwezig, maar niet "As-Built" of foutief
19 xxx LCT xxx xxx B 2.2.5 Las-certificaten Optioneel B.X.X.X = VU-DRUPS
20 xxx ADF xxx xxx B 2.2.6 Eind-afname document fabriek Optioneel B.X.X.X = Contractor Documentatie
21 xxx FAT xxx xxx B 2.2.7 FAT-rapporten P= Afgerond, geprint
22 xxx VIS xxx xxx B 2.3.1 Visuele inspectie rapporten PP= Afgerond, niet geprint
23 xxx WDV xxx xxx B 2.3.2.1 Waterzijdige druk-& vacuümtesten O= Niet van toepassing
24 xxx LDT xxx xxx B 2.3.2.2 Luchtzijdige druk- & vacuümtesten U= Uitwisselen
25 xxx MLH xxx xxx B 2.3.3.1 Meetrapportage luchthoeveelheden GR= Gereserveerd
26 xxx MWH xxx xxx B 2.3.3.2 Meetrapportage waterhoeveelheden
27 xxx MCA xxx xxx B 2.3.3.3 Meetrapportage capaciteitstesten
28 xxx MTV xxx xxx B 2.3.3.4 Meetrapportage temperatuur & vochtigheidstesten
29 xxx PED xxx xxx B 2.3.4 PED-gegevens incl. bv WPS, rad.graf.testen
30 xxx LSC xxx xxx B 2.3.5 Lascertificaten
31 xxx KTF xxx xxx B 2.3.6 Meggerrapportage
32 xxx ROV xxx xxx B 2.3.7 Rapportage opgenomen vermogens
33 xxx GLR xxx xxx B 2.3.8 Geluidsrapportage
34 xxx IBR xxx xxx B 2.3.9 Inbedrijfstellingsrapportage M&R systemen
35 xxx IBO xxx xxx B 2.3.10 Inbedrijfstellingsrapportage overige intallaties
36 xxx ADR xxx xxx B 2.3.11 Aardingsrapportages
37 xxx KVI xxx xxx B 2.3.12 KVI-rapportage
38 xxx EBI xxx xxx B 2.3.12 EBI certificaat
39 xxx RTR xxx xxx B 2.3.13 Rooktestrapportage
40 xxx AGR xxx xxx B 2.3.13 Afgasrapportage
41 xxx SAT xxx xxx B 2.3.14 SAT rapportage
42 xxx SIT xxx xxx B 2.3.15 SIT rapportage
43 xxx ERS xxx xxx B 2.3.16 Eind rapportage seizoensgebonden test
44 xxx TSD xxx xxx B 2.3.17 Testrapporten Derden
45 xxx STK xxx xxx B 2.3.18 Stekboeken
46 xxx CEW xxx xxx B 2.4.1 CE-verklaring
47 xxx IDF xxx xxx B 2.4.2 Inbouwverklaringen en deelverklaringen fabrikanten
48 xxx VNB xxx xxx B 2.4.3 Verklaringen Notified Body / keuringsinstanties
49 xxx ODV xxx xxx B 2.5.1 Overdrachtsverklaring
50 xxx SCV xxx xxx B 2.5.2 Schoonverklaring
51 xxx GTV xxx xxx B 2.5.3 Garantieverklaring
52 xxx PID xxx xxx B 3.1 Principeschemas (per systeem)
53 xxx MTC xxx xxx B 3.2 Materiaal codelijst
54 xxx DAT xxx xxx B 3.3 Datasheets behorende bij B 3.2
55 xxx MTS xxx xxx B 3.4 Materiaallijst smeermiddelen
56 xxx MRS xxx xxx B 3.5 Materiaal codelijst reserve- en slijtdelen
57 xxx PAT xxx xxx B 3.6.1 Plattegronden, Ananzichten, Constructie en Opstellingstekeningen per systeem
58 xxx DTT xxx xxx B 3.6.2 Detailschetsen (bv. Brandwerende doorvoerringen)
59 xxx OSK xxx xxx B 3.7.1 Overzichtslijst schakelkasten
60 xxx IOL xxx xxx B 3.7.2 I/O-Lijsten
61 xxx SUL xxx xxx B 3.7.3 Signaal uitwisselingslijsten
62 xxx SKT xxx xxx B 3.7.4 Schakelkasttekeningen
63 xxx RTO xxx xxx B 3.7.5 Regeltechnische omschrijving
64 xxx VML xxx xxx B 3.7.6 Vermogenslijst
65 xxx KBL xxx xxx B 3.7.7 Kabellijst (incl. berekeningen > 5kW)
66 xxx KSB xxx xxx B 3.7.8 kortsluitberekeninegn
67 xxx IMI xxx xxx B 3.7.9 Instrument Indexlijsten
68 xxx KCS xxx xxx B 3.7.10 Klimaatcalculatie schakelkast
69 xxx SYS xxx xxx B 3.8.1 Systeem topologie
70 xxx SDG xxx xxx B 3.8.2 Software Design Specificatie Grafische interface
71 xxx SDA xxx xxx B 3.8.3 Software Design Specificatie Alarmlijsten
72 xxx SDS xxx xxx B 3.8.4 Software Design Specificatie Setpuntenlijst
73 xxx FDG xxx xxx B 3.8.5 Flowdiagrammen
74 xxx SFT xxx xxx B 3.8.6 Software (Back-up CD's)
75 xxx COD xxx xxx B 3.9.1 Coderingsopzet
76 xxx SYM xxx xxx B 3.9.2 Symbolenlegenda
77 xxx WCB xxx xxx B 3.9.3 Warmtecapaciteitsberekening
78 xxx KLB xxx xxx B 3.9.4 Koellastberekening
79 xxx DML xxx xxx B 3.9.5 Dimensioneringsdocument Leidingberekeningen (drukverliesberekening)
80 xxx DMK xxx xxx B 3.9.6 Dimensioneringsdocument Kanaalberekeningen
81 xxx DMR xxx xxx B 3.9.7 Dimensionering regelafsluiters
82 xxx CSB xxx xxx B 3.9.8 Constructieberekeningen
83 xxx PPS xxx xxx B 3.9.9 Pompselecties
84 xxx VTS xxx xxx B 3.9.10 Ventilatorselecties
85 xxx AFB xxx xxx B 3.9.11 Afvoerberekeningen
86 xxx KVB xxx xxx B 3.9.12 Drukverschil KV / Kvi berekeningen
87 xxx B&O xxx xxx B 4.1.1.1 Algemene werkomschrijving
88 xxx B&O xxx xxx B 4.1.2.1 Van toepassing zijnde documenten
89 xxx B&O xxx xxx B 4.1.2.2 Technische gegevens
90 xxx B&O xxx xxx B 4.1.2.3 Proces en algemene installatiebeschrijving (evt. verwijzing naar B 3.7.5)
91 xxx B&O xxx xxx B 4.1.2.4 Bijbehorende technische documenten
92 xxx B&O xxx xxx B 4.1.2.5 Overheidseisen
93 xxx B&O xxx xxx B 4.1.3.1 Beschermen van personen
94 xxx B&O xxx xxx B 4.1.3.2 Beschermen van installaties
95 xxx B&O xxx xxx B 4.1.3.3 Beschermen van omgeving / milieu
96 xxx B&O xxx xxx B 4.1.4.1 Voobeeld checklist voor inspectierondes installaties
97 xxx B&O xxx xxx B 4.1.4.2 Voorbeeld checklist voor inspectierondes gebouwbeheersysteem

Check



98 xxx B&O xxx xxx B 4.1.5.1 Bedrijfs- en bedieningsvoorschriften
99 xxx B&O xxx xxx B 4.1.5.2 Voorbereiding voor de inbedrijfstelling
100 xxx B&O xxx xxx B 4.1.5.3 Opstarten van systemen bij normaal bedrijf
101 xxx B&O xxx xxx B 4.1.5.4 Opnieuw opstarten van systemen vanuit stilstand
102 xxx B&O xxx xxx B 4.1.5.5 Normaal bedrijf
103 xxx B&O xxx xxx B 4.1.5.6 Uitschakelen
104 xxx B&O xxx xxx B 4.1.5.7 Uitschakelen in geval van nood
105 xxx B&O xxx xxx B 4.1.5.8 Maatregelen bij onderhoudswerkzaamheden
106 xxx B&O xxx xxx B 4.1.5.9 Vrijschakeling
107 xxx B&O xxx xxx B 4.1.5.10 Conservering
108 xxx B&O xxx xxx B 4.1.6 Setpoints (evt. verwijzing naar B 3.8.4)
109 xxx B&O xxx xxx B 4.1.7 Alarmen (evt. verwijzing naar B 3.8.3)
110 xxx B&O xxx xxx B 4.1.8 Smeringsfrequentie (evt. verwijzing naar B 3.4)
111 xxx ADL xxx xxx B 4.2.1.1 Adressenlijst
112 xxx LCL xxx xxx B 4.2.1.2 Leverancierslijst
113 xxx OOP xxx xxx B 4.2.1.3 Organogram Ontwerp projectrealisatie
114 xxx OUP xxx xxx B 4.2.1.4 Organogram Uitvoering projectrealisatie
115 xxx ARI xxx xxx B 4.2.1.5 Aanwezigheidsrapportage instructie
116 xxx RVO xxx xxx B 4.3.1 Revisie-overzicht
117 xxx CTD xxx xxx B 4.3.2 Gebruikershandleiding & Catalogussen Derden
118 xxx ICI xxx xxx B 5.1.1 Ingevulde checklijsten inspectierondes installaties
119 xxx RPI xxx xxx B 5.1.2 Rapportages door installateur
120 xxx ERR xxx xxx B 5.1.3 F-gassen / Energy Performance Building Directive (EPBD) registratie rapporten
121 xxx LBD xxx xxx B 5.1.4 Logboek brandwerende doorvoerringen
122 xxx KRG xxx xxx B 5.1.5 Ketel registratie
123 xxx VIB xxx xxx B 5.1.6 Register gevaarlijke stoffen
124 xxx IWS xxx xxx B 5.2 Ingevulde wijzigingslijsten setpunten
125 xxx


