
AM

EM

Aftakking OVL voedingskabel EO-YMeKaszh 4x2,5mm² 

Nieuwe OVL voedingskabel EO-YMeKaszh 4x10mm²  (Grondkabel)

Bestaande OVL voedingskabel EO-YMeKaszh 4x10mm² (Grondkabel)
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 10M CONISCH MAST, EU 0,75M BGP501 1XLED50 (38W) 

10M CONISCH MAST, DU 0,75M BGP501 1XLED50 (38W)

6M CONISCH MAST,EU 0,75M BGP501 1XLED20 (20W) 
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Nieuwe voedingskabel
K5113 EO-YMeKaszh 4x10mm² OV 1
in nieuwe mantelbuis 110mm

Voorzien van tegel tbv Voedingskast

202648

Nieuwe mantelbuis 110mm
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Ingenieursbureau
Weesperstraat 430
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon: 020 2511111

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Tijdelijk Sportpark De Nieuwe Kern
Nieuwe Situatietekening
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5 B

OVL Buitensingel Parkeerterrein Sportpark De Nieuwe Kern (fase 3)

A1L (594x1470)

Rev Omschrijving Get. Gec. Goedg.Datum rev.
A Eerste oplevering 20-01-2022 J.H. C.N. A.W.

B Tekeningnummers en bladindeling aangepast 22-02-2022 J.H. C.N. A.W.

Opmerkingen
- Afstanden (in bochten op parkeerplaats en langs keet vanaf geweken);
-- 60cm tussen rand verharding en lichtmast
-- 90cm tussen lichtmast en voedingskabel

- De overzichtstekening van de Bestaande Situatie heeft
tekeningnummer (51003329-)T001-BES

- De overzichtstekening van de Nieuwe Situatie heeft
tekeningnummer (51003329-)T002-NWS

- Dwarsprofielen staan uitgewerkt in tekening (51003329-)T003-DWP
- Maten in meters tenzij anders staat aangegeven
- Materialen in meters
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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