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[KABELLOOP KABELGROEP CLASSIFICATIE KABELGEGEVENS OPMERKINGEN
VOOR IN KABELGOOT
IKASTCODE: LVK-ALG-002 (volgens Coderingshandleiding)
VAN NAAR
[Kabellabelnummer
kast / veld / volgnr. |label klemmen- locatie | vlag nr. |kastcode / veld / compartiment of verbruiker / instrument TAG CODE verbruiker / klemmen-| locatie vliag nr. stuur- _
compartiment(groep) kleur strook instrument strook functie-omschrijving kabel sterk- Stroom zwak- | Functie |lengte type aders (nxmm2) Revisie
stroom (230Vac) stroom | behoud | (m)
Voedingskabel In de kabellijst van de MCC-WL-002
LVK-ALG-002/1/1 W401 grijs X DG-DZ VELD (verlichting dienstgebouw DZ) DG-DZ Verlichtingskabel X 50 Ymvk-G mb 3x2,5
LVK-ALG-002/1/2  |W402 grijs X DG-DzZ VELD (zandfilters) DZ1 Verlichtingskabel X 60 | VO-YMvKas mb 2x2,5
LVK-ALG-002/1/3 W403 grijs X DG-DZ VELD (methanol opslag) MT Verlichtingskabel X 95 | VO-YMvKas mb 2x2,5
LVK-ALG-002/1/4  [W404 grijs X DG-DzZ VELD (methanol vulpunt) MT-VUL Verlichtingskabel X 90 | VO-YMvKas mb 2x2,5
LVK-ALG-002/1/5 [W405 grijs X DG-DZ Reserve
LVK-ALG-002/1/6  |W406 grijs X DG-DzZ VELD (WCD dienstgebouw DZ) DG-DZ Verlichtingskabel 30 Ymvk-G mb 3x2,5
LVK-ALG-002/1/8 W408 grijs X DG-DZ VELD (MRK-WL-002 dienstgebouw DZ) DG-DZ Verlichtingskabel 20 Ymvk-G mb 3x2,5
LVK-ALG-002/1/9  |W409 grijs X DG-DzZ Reserve
LVK-ALG-002/1/K1 |W410 grijs X DG-DZ VELD (kracht-WCD dienstgebouw DZ) DG-DZ Verlichtingskabel X 20 Ymvk-G mb 5x2,5
LVK-ALG-002/1/K2  (W411 grijs X DG-DzZ Reserve




