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% grafisch brandmeldpaneel
bostaands vischirouts aanduiding handhaven
B¢1 B2 @ noodverlichting
—m un vluchtroute
! : ! : ! : ! : ! : ! : ! : ! : 9 brandweer ingang
Ruimte Functie Opp. Ruimte Functie Opp. Ruimte Functie Opp.
i A102  Hal 39,91 B110C Doucheruinte 3.44 Cl115 Legering 1P 15.99 sleutelvrije ontsluiting
e D117 D115 D113 D111 D109 D108 D107/ D106 Al04 Technische Ruimte  15.38 B110B WC 1.14 C115B WC | 114 o enkelzidig zeffsluitende en brandwerende deur
A10S  Gang /.88 B110A Hal 1.78 C119C Doucheruimte 3.44 30 minuten
1) L L R Al06  Gang 34.84 Blll  Legering IlP 16.00 Cll6 Legering .1P 16.00 o dubbelzidig zelfsluitende en brandwerende deur
B ‘” D1IDEPR/ 1 . / 108¢C oAC 10El6 B/, 106 AlI07B WC | 1.14 B111C Doucheruimte 3.44 ClleC Doucheruimte 3.44 30 minuten
Ty DN | Q37 32 pe= 5 i Al107 Legering 1P 16.00 B111B WC 1.14 C116B WC 1.14 VDR 30 it
E‘, o I:r :ﬁ@ N T 0 A107A Hal 1.78 B111A Hal 1.78 Cl116A Hal 1.78 0T minden
] u ' - ‘ & Al10/C Doucheruimte 3.44 Bl12A Hal 1.78 Cl17 Legering 1P 16.00
"ii‘ p pige2 O > p 101T\ A108B WC 1.14 B112C Doucheruimte 3.44 C117B WC 1.14
AN ™ 7 Al08 Legering 1P 15.99 B112B WC 1.14 C117A Hal 1.78
C108 '@‘ O |l e+ O oloss AL08A Hal 1,78 Bll2 Legering 1P 16.00 C117C Doucheruimte 3.44
= szggo o Rt s 1 A108C Doucheruimte 344  BII3C Doucheruimte 3.44 DI01  Telefooncel 363
| DSk 7 [ Dligeler) [ P116 = A109B WC 1.14 B113A Hal 1.78 D102  Gang 56.12
. A109A Hal 1,78 B113 Legering 1P 16.00 D103 Gang 34,99 BC1 460 m2
D104 v = D105 A109C Doucheruimte 3.44 B113B WC 1.14 D104 Technische Ruimte 21.99 BC2 472 Mo
, A0S Legering 1P 16.00 B114A Hal 1.78 D105A Hal 1.78
D118 D116 D114 bi1e I D110 DS 1S - A110A  Hal 1,78  BI14C Doucheruimte 3.44 DI0S Legering 1P 16.00 ] BC3 460 m2
; 1 M i _ Al10  Legering 1P 16.00 B114B WC 1.14 D105B WC 1.14 BC4 263 m2
C109 ‘ = A c104 , , , | | | | | , , |/'\ g A110B WC 1.14 Bl14 Legering 1P 16.00 D105C Doucheruimte 3.44
? | ' ' ' ' ' ' ' ' ' | | A110C Doucheruimte 3.44 B115C Doucheruimte 3.44 D106A Hal 1.78 BCS 460 m2
A T\ [ L/ 16C Alll  Legering 1P 16.00 B115A Hal 1.78 D106 Legering 1P 15,99 ] BC6 470 m2
_ 3 I - | A2zl e NG Al11B  WC 1.14 B115 Legering 1P 16.00 D106B WC 1.14
' ALl7 N Al111C  Doucheruimte 3,44 B115B WC 1.14 D106C Doucheruimte 3,44 [ ] BC7 460 m2
; i e s A111A  Hal 1,78 B116C Doucheruimte 3.44 D107A Hal 1.78 ] BC8 263 m2
! C1t1c B " B Al12B WC 1.14 B116A Hal 1,78 D107C Doucheruimte 3.44
[\ 9 O AQUB & =IO Af16B A112C Doucheruimte 344  BII6B WC 114 D107 Legering 1P 15.99 EBVR
C110 /1 cipa N ~onk All2  Legering 1P 1600  Bl16 Legering 1P 16.00 DI07B WC 1,14
| 2 i i All2A Hal 1,78 B117B WC 1.14 D108A Hal 1.78
C A 1B | 1A Al113C Doucheruimte 3.44 B11/C Doucheruimte 3.44 D108C Doucheruimte 3.44
; = A A113A Hal 1,78 B117 Legering 1P 15.99 D108 Legering 1P 16.00 De aantallen personen (achter de ruimte-benaming) ziin gebaseerd
c B cli3s A115 A113 Legering 1P 16.00 B1174A Hal 1.78 D108B WC 114 opeen|nterr?eDefenS|enorm. DemaX|maIf:aantaIIen personen"zun
C106 | 1 A13B WC 1.14 B118B WC 114 D1094A Hol 1.78 opgenomen in de aanvraag en in het blok "Bouwlaag gegevens".
i | A All4  Legering 1P 16.00 B118C Doucheruimte 3.44 D109 Legering 1P 16.00
1o HEA [ ci1a BE3 Al14C Doucheruimte 344  BII8 Legering 1P 15.99 D10SC Doucheruimte 3,44
A114B WC 1.14 B118A Hal 1.78 D109B WC 1.14
]_]_ 3C - - A114A HQL 1'78 B119 M@‘t@Y‘RQS‘t 1'86 D]-]-OB \"/C 1'14 Gebouw is voorzien van een BMI: Gecombineerd met een OAI:
i i 1 2C A115C Doucheruimte 3.44 C102 Hal 39,93 D110A Hal 1.78 “bewakingsvor:  Walledig - Ol-type: Siemens FC 2040
AL13 _ L Al1D Al11SB WC 1.14 Cl04 Technische Ruimte 15.08 D110C Doucheruimte 3.44 —
] AllS  Legering 1P 16.00 C105 Goang /.78 D110 Legering 1P 16.00 Bouwlaag gegevens:
i A115A Hal 1,78 C106 Gang 34,98 D111A Hal 1.78 |
i i All6  Legering 1P 15.99 C107B WC 1.14 D111C Doucheruimte 3.44 "l vioerboven meefniveau: O mm
AQUIBAL06 128 ALL6A Hol .78  C107A Hal 1,78 DI11B  WC 114 Gebruksopperviakte: 1670 m2
A A All10B Al16C Doucheruimte 3.44 C10/C Doucheruimte 3.44 D111 Legering 1P 16.00 Maximaal aantal personen: 75
i : i Al16B WC 1.14 C107 Legering 1P 15.99 D112A Hal 1.78
| 7 ‘ A N All/7C Doucheruimte 3.44 C108C Doucheruimte 3.44 D112B WC 114
C_ ALYLA ) All_@ Al17A Hal 1.78 C108B WC 114 D112C Doucheruimte 3.44
ALl =8 = AL10 All7  Legering 1P 15.99 C108A Hal 1.78 D112 Legering 1P 16,00
i I 1 0C I A117B WC 1.14 C108 Legering 1P 16.00 D113A Hal 1,78 Definitie van afkortingen
k B101 Telefooncel 3,63 C109A Hal 1.78 D113B WC 1.14 EBVRe Extra Boschermd ViuehiRoute
_ | - Bl02 Gang 06.18 C109C Doucheruimte 3.44 DI13C Doucheruimte 3.44 - )
£ [ B103 Gang 35.09 C109B WC 1.14 DI13 Legering 1P 15.99 BC= BrandCompartiment
I__ NG i B104 Berging Algemeen 24,40 C10S9 Legering 1P 16.00 D114 Legering 1P 15.99 EMI= BrandMeldinstallatie
i | , | , | , B105C Doucheruimte 3.44 Cl110 Legering 1P 16.00 D114A Hal 1.78 BMC= BrandMeldCentrale
Al04 B105 Legering 1P 16.00 C110C Doucheruimte 3.44 DI14B WC 1.14 WBDBO= Weerstand tegen
Al09 B105B WC 1.14 C110B WC 114 D114C Doucheruimte 3.44 Brand-Doorslag en Brand-Overslag
i g_ | B105A Hal 1,78 C110A Hal 1.78 D115B WC 1.14
B114 B116 B118 | B106A Hal 1.78 Clll  Legering 1P 16.00 D11SC Doucheruimte 3.44
B106C Doucheruimte 3.44 Cl11B WC 1.14 D115 Legering 1P 15.99
B106B WC 1.14 C111C Doucheruimte 3.44 D115A Hal 1.78
e8] T B4t Tdc BB 1180 i B106 Legering 1P 16.00 C111A Hal 1.78 D116A Hal 1.78
| 10 || Q1 ABLEE" s 11 BC4 B107C Doucheruimte 344 C112C Doucheruimte 344 D116 Legering 1P 1599
— il @ /] i 0 ® B107B WC 1.14 C112B WC 1.14 D116B WC 1.14
‘ AL08 B107 Legering 1P 16.00 Cll2 Legering 1P 16.00 D116C Doucheruimte 3.44
il 2 310? P L A102 B107A Hal 1,78 C112A Hal 1.78 D117 Legering 1P 16.00
‘ _ i B108C Doucheruimte 3.44 C113A Hal 1.78 D117A Hal 1.78
——T NI I = [ A B108A Hal 1.78 C113C Doucheruimte 3.44 D117B WC 1.14
DO xw11ka = ‘\ T1EcrT1 11FA B108 Legering 1P 13.99 C113B WC 1.14 D117C Doucheruimte 3.44
BINIBURR [\ BIIFC I ] J__\B11/C A 2 i B108B WC 1.14 C113 Legering 1P 16.00 D118 Legering 1P 16.00
ME o A ) 7C B109C Doucheruimte 344 Cll14 Legering 1P 15.99 D118A Hal 1.78
: = |5 B109 Legering 1P 16.00 Cl14A Hal 1.78 D118C Doucheruimte 3.44
106 S107 5108 ‘ ' Al07/ B109B WC 1.14 C114C Doucheruimte 3,44 D118B WC 1.14
B109 Blll B113 B115 B117 : B109A Hal 1.78 Cl114B WC 114 D119 Kast Schoonmoakdienst 3.96
¥ i B110 Legering 1P 16.00 C115A Hal 1.78
Al07B
! : ! : : : : : : ! : ! : ! : —
BC6 BC5 1 |
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Verbeteren Defensie Legering (VDL) Legeringsgebouw 329
op de Vliegbasis Gilze-Rijen

Specificatie:
Compartimentering Begane Grond
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