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Specificatie:
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s Objectnummer:  14B03 Getekend: KFE
2 Gebouwnummer: N003 Gecontroleerd: CB
g Besteknummer:  1899.40.01 Datum: 10-02-2023
Renvooi 3 Projectnummer: 24522 Schaal: n.v.t.
: Fase: Bestek Formaat: A2
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| Nieuwe E-verdelers en regelkasten 5| [Versie: Documentcods: ___14B03-N003-201-24522-E0010-A-BLSHLK
[] | Helvar router geschikt voor max. 64x INGANG en 64x UITGANG, incl. touch screen =
Blad:
— | Cat 6a kabel tussen Helvar routers
_ | Kabel 2x 0,8 afgeschermd naar DALI 2 componenten (max. 100 mtr) op kabel van Helvar router max. 64x ingang £ 01 van 01
(schak, -sensors) en max. 64x uitgang (arm.) S o Directie - Vastgoedbeheer
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