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harde vaste boarding staanders op beton

opblaas boarding - bevestiging boarding punten voor aannemer

boarding door derden

40 cm boarding

opblaas boarding - bevestiging boarding punten voor aannemer

boarding door derden

60 cm boarding

zwaar belastbare bestating op afschot -- tbv dweilmachine
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1e NOTA 16-12-2022A:
W

Inkoppelen op

bestaand

Koelleidingen

Dit leidingdeel dient te worden

uitgelegd op 100% capaciteit

Dweilwater

Inkoppelen  2024

Aansluiten op

bestaande ringleiding

Dweilwater

zie PW-20-02

Inkoppelen  2024

KW

Inkoppelen  2024

CV

Nieuwe

ondergrondse

brandhydrant

Nieuwe put + putdeksel

Aansluiten op bestaande goot

2x 1/2" afsluiter

in duiker opnemer

Ø125 nieuwe VWA kantoren
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Toelichting
Deze koelleidingen dienen door de aannamer tw worden gerealisseerd en uitgelegd op 100% capaciteit.
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