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Bestektekening

Opmerkingen

Normering conform bouwbesluit:
Alle elektrotechnische installaties conform NEN1010.
Brandmeldinstallaties uitgevoerd conform NEN2535.
Ontruimingsalarminstallaties uitgevoerd conform NEN2575.
Noodverlichting- en vluchtwegmarkering uitgevoerd conform NEN-EN1838.

Voor de verplichte elementen/componenten zie zwakstroomtekeningen.
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