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Alle CV- en water leidingen voorzien van VWA installatie BG fundering dlZ

leidingisolatie datum:  29-3-24 get: SR schaal: 1:50

Alle inpandige VWA-HWA leigen voorzien van

. ) ; . fr. discipline: fase: Besfek
thermische en acoustische isolatie gecontr 'sciptine ase. besfe
Luchttoevoerkanalen voorzien van thermische isolat formaat: AD type:

tekeningnr: CE234009W02
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