
Project: WGP Krimpenerwaard
Projectnummer: NL202046948 Legenda voorgestelde aanpak

Datum: 2 april 2024 Geen aanpassing K&L
Versie: v0,1 Verlegging of aanpassing K&L
Status: Concept Oplossing nog te bepalen

Bijbehorende documenten: NL202046948-OT-Westervlisterdijk
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NL202046948-OT-Westervlisterdijk STE.HD.001 - Stedin Hogedruk gas 0.110 PE Nee - - K Kruisend aan het ontwerp
NL202046948-OT-Westervlisterdijk OA.WL.001 - Oasen Waterleiding 0.110 PVC Nee - - K Kruisend aan het ontwerp
NL202046948-OT-Westervlisterdijk GK.RP.001 - Gemeente Krimpenerwaard Riool persleiding 0.063 PE Nee - - K Kruisend aan het ontwerp
NL202046948-OT-Westervlisterdijk STE.MS.001 - Stedin Middenspanning 10kV Nee - - K Kruisend aan het ontwerp
NL202046948-OT-Westervlisterdijk KPN.DT.001 - KPN Datatransport Kabelbed Nee - - K Kruisend aan het ontwerp
NL202046948-OT-Westervlisterdijk STE.LS.001 - Stedin Laagspanning 400V Nee - - K Kruisend aan het ontwerp
NL202046948-OT-Westervlisterdijk GLAS.DT.001 - Glasdraad Datatransport Glasvezel Nee - - K Kruisend aan het ontwerp
NL202046948-OT-Westervlisterdijk GK.LS.001 - Gemeente Krimpenerwaard Laagspanning 230V Nee - - K Kruisend aan het ontwerp
NL202046948-OT-Westervlisterdijk STE.MS.002 - Stedin Middenspanning 10kV Nee - - K Kruisend aan het ontwerp
NL202046948-OT-Westervlisterdijk KPN.DT.002 - KPN Datatransport Kabelbed Nee - - L Langsligend aan het ontwerp
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