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Parkeerkplekken 2.45 mtr breed, tenzij anders aangegeven

Beton

Prefab beton

_ Holle wand v.v. beton

zZzZzzz7z727773 Metselwerk

Kalkzandsteen 214mm/150mm/120mm/100mm
Metal-stud 125mm/100mm

Gasbeton blokken 100mm/70mm
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Bioscoop- / Theaterstoel

(levering derden)

Toilet vrijhangend v.v. inbouwreservoir

(MIVA uitvoering in MIVA toiletruimte (zijdelingse steunen e.d.)
(toilet afm: min 900 x 1200 mm) (miva afm: min 2200 x 2200 mm)
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Wastafel
(MIVA uitvoering in MIVA toiletruimte (spec. kranen e.d.)
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Mindervalide plek

7600

Deurkozijn
(dagmaat min. 850 x 2300 mm)

7600
7600

(o))
o
(o)}
\ 4
(o))
o
—

Schuifdeur

iﬁw@*

8200

d-1/010

- Wateropname materialen vloer, wand en plafond in sanitaire

ruimten uitvoeren volgens NEN 2778.
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- Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen

conform geldenden eisen bouwbesluit
- Inbraakwerende voorzieningen conform eisen bouwbesluit
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- Wering van ratten en muizen conform eisen bouwbesluit
- Daktegels 500 x 500 en grind, kleur n.t.b. vigns NEN 3569
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Veiligheidsglas volgens bouwbesluit
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BRANDTECHNISCH:

60 WBDBO. - - - - Scheiding brandcompartiment, (30 resp 60 WBDBO)
60 - ---- 60 60 WBDBO

E 30 30 WBDBO

30— 30 30 min rookcompartiment

- Droge blusleiding

BRVVR brand/ rookvrije vluchtroute
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x—— Deur + glas + kozijn = 30 WBDBO 1 richting

»—~ Deur + glas + kozijn = 30 WBDBO 2 richtingen
»*——  Deur + glas + kozijn = 60 WBDBO 1 richting
»—  Deur + glas + kozijn = 60 WBDBO 2 richtingen

wrpe—= Deur + glas + kozijn = 30 min rookcompartiment

- Deur = zelfsluitend

Deur v.v. paniekbeslag

B30 30 min WBDBO
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7412-P

- Hoofddraagconstructie 120 / 90 / 60 min WBDBO vlgs opg constr.
- Trappenhuis en vluchtwegen uitvoeren als 60 min brand

en rookvrije vluchtruimte
- De rookdichtheid van materialen in de brand en rookvrije
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vluchtroute moeten min. voldoen aan 2,2 m-1
- In vluchtwegen en vluchtmogelijkheden moeten de materialen

voldoen aan klasse 2 van NEN 6065, voor de gevels geldt dat
deze moeten voldoen aan klasse 4, vioeren en tredevlakken in
vluchtwegen moeten voldoen aan klasse T1 en in andere delen

7566- P

van het gebouw aan klasse T3. In rookvrije vluchtroute moet
men voldoen aan brandklasse T1.
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- Materialen toegepast in eventuele trappenhuis / kokers / schachten
of kanaal is onbrandbaar over een dikte van tenminste 0.01 mtr.
onbrandbaar conform NEN 6064.

/
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- Brandslanghaspel volgens opgave install adv. (opnemen in kast /
wand, poedercoaten in kleur)

- Poederblusser volgens opgave install adv. (opnemen in kast /
wand, poedercoaten in kleur)
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- Liftschachten dienen geventileerd uitgevoerd te worden
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Vloergoot in dekvloer

Parkeergarage vloercoating

Parkeergarage vloercoating parkeervakken

Parkeergarage vloercoating voetgangerspad
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