
ENG versus realiteit

BENG 2 Elektriciteitsverbruik over het jaar in de praktijk
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Gebouwgebonden energie= opgewekte energie; 

BENG 2 =0 kWh/m2

ENG VOLDOET!

?90 % van de jaarlijkse totale 

elektriciteitverbruik is opgewekt met PV

In de praktijk zal, omdat er geen elektriciteit terug geleverd mag worden, het PV 

systeem minder dan de helft van de opgewekte energie kwijt kunnen! Het systeem zal 

dan uitschakelen/ curtailment van >50%
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