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T6

T8
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A

T2

T4

B

K5 S5 K6 S6 K7 S7 K8

K9

Z

Y

X

K1 S1 K2 S2 K3 S3 K4

T3

2700 + 2700 +

2300 +

klaphek

loodstenen 50mm
in nis tot 2200+vl

loodstenen 50mm
in nis tot 2200+vl

staalplaat 50mm
in voorzetwand
tot 2200+vl

staalplaat 50mm
in voorzetwand
tot 2200+vl

staalplaat 50mm
in voorzetwand
tot 2200+vl

3/4"
25 m

3/4"
25 m

3/4"
25 m

3/4"
25 m

3/4"
25 m

K-00-029
Pantry
N
2300 +

K-00-020C
Dames Toilet
N
2300 +

K-00-033
Kleedruimte
N
2300 +

K-00-034
Kleedruimte
N
2300 +

K-00-020
Voorruimte
N
2300 +

K-00-049
Kleedruimte
N
2300 +

K-00-048
Kleedruimte
N
2300 +

K-00-045
Kleedruimte
N
2300 +

K-00-044
Kleedruimte
N
2300 +

K-00-021
Magazijnen
N
2300 +

K-00-161
Medisch technische ruimte
N
2700 +

K-00-050G
Computerruimte
N
3240 +

K-00-022
Magazijnen
N
2300 +

K-00-041
Wasruimte
N
2700 +

K-00-072
Magazijnen
N
2700 +

K-00-035G
Computerruimte
N
2700 +

K-00-043G
Sluis behandelkamer
N
2300 +

K-00-051
Gang
N
2700 +

K-00-018H
Spoelruimte
N
2700 +

K-00-046H
Apparaattechniekruimte (G1)
N
2300 +

D-00-018A
Miva Toilet
I
2300 +

K-00-162
Pantry
N
2700 +

K-00-025
Spreekkamer op polikliniek
N
2700 +

K-00-053
Schacht S117
N

K-00-046G
Medisch technische ruimte (G1)
N
2300 +

K-00-030
Behandelkamer
N
2700 +

K-00-037C
Behandelkamer
N
2700 +

K-00-160
Gang
N
2700 +

K-00-031A
Behandelkamer
N
2700 +

K-00-032G
Apparaattechniekruimte
N
2700 +

K-00-047G
Apparaattechniekruimte
N
2700 +

K-00-037A
Behandelkamer
N
2700 +

K-00-038
Schacht S120
J

K-00-057
Schacht S119
N

K-00-009
Wachtruimte bezoeker
N
2300 +

K-00-019
Behandelkamer
N
2700 +

K-00-163
Magazijnen
N
2700 +

K-00-037B
Behandelkamer
N
2700 +

K-00-042
Kantoor
N
2700 +

K-00-014
Balieruimte/ receptie
N
2700 +

K-00-018
Röntgenkamer
N
2700 +

K-00-037
Wachtruimte bezoeker
N
2400 +

K-00-043
Bedieningsruimte (G1)
N
2700 +

K-00-050
Medisch technische ruimte
N
2700 + K-00-035

Balieruimte/ receptie
N
2700 +

K-00-042A
Wachtruimte patiënt
N
2700 +

K-00-018G
Röntgenkamer
N
2700 +

K-00-047
Lineaire versneller
N
2300 +

K-00-046
Lineaire versneller (G1)
N
2700 +

K-00-032
Lineaire versneller (K1)
N
2300 +

K-00-031
Technische ruimte
N
2700 +

K-00-040
Gang
N
2300 +
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LADDERBAAN 600 mm
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ZIE DETAIL - A -

ZIE DETAIL - B -

120

130x65

130x65+1S

500+Vl

130x65

130x65

130x65

130x65

120+1S

130x65

130x65

M.GAS

130X65

130X65

130X65

60x200

60x200

200+2S

2850+Vl

200+2S

2850+Vl

200+2S

2850+Vl

200+2S

2850+Vl

130x65+2S

130x65+2S

130x65+2S

60x300

100

2850+Vl

130X65

2x WG 130x65

WG 130x65

270

2700+Vl

120

2670+Vl

200+2S

2580+Vl

KABELLADDER

2
0
0
X

6
0

2
0
0
X

6
0

2
0
0
X

6
0

200+2S

2500+Vl

200+2S

3000+Vl

200+2S

3000+Vl

300+2S

2500+Vl

150+2S

2580+Vl

D

20-09-12

200+2S

2900+Vl

kabelgoot

wandgoot-infra

wandgoot-app.

werkblad

vloer

DETAIL - A -

stijg/zakgoot

DETAIL - B -

kabelgoot 120

kabelgoot 120

PE

14

PE

11

130x65
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X
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120+1S

2780+Vl

200+1S

2880+Vl

120+1S

2560+Vl

120+1S

2560+Vl

120+1S

3130+Vl

120+1S

3130+Vl

120+1S

2860+Vl

120+1S

2560+Vl

130x65

630+Vl

130x65

500+Vl

65X130

65X130

120+1S

2880+Vl

200+1S

3130+Vl

200

2300+Vl

200

2300+Vl

200+1S

3120+Vl

200+1S

2820+Vl

200+1S

2790+Vl

LS

L
S

130x65

130x65+3S

500+Vl

130x65

200x60

130x65+2S

500+Vl

200+2S

2850+Vl

200+2S

2850+Vl

LS

200x60

3
0
0
x
6
0

300+2S

2580+Vl

100+1S

3000+Vl

100+1S

3000+Vl
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VERDIEPING:

BESTEK NUMMER:
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