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Bedienpaneel
Ontruimingsalarm

fb 1x2x0,8mm² E30
SCC-A Bewaakte uitgang
SCC-B Bewaakte uitgang
SCC-C
SCC-D
REL-1 Onbewaakt wissel contact
REL-2 Onbewaakt wissel contact

Bewaakte uitgang
Bewaakte uitgang

2x0,8mm²
Lus 1I/O

2x0,8mm²
Lus 2

Main board

Luskaart
(BIC230)

2x0,8mm²
Lus 3

Luskaart
(BIC230)

Lus 4

2-Rel kaart
(BIC232)

REL-3
REL-4

S/W 1
S/W 2
S/W 3
S/W 4
S/W 5
S/W 6
S/W 7
S/W 8
S/W 9

2x 12V / 18Ah

Doormelding Brand CMK
Doormelding Storing CMK

Doormeld-
eenheid

Separate eindgroep: 16
Kant LB-1

Gang 4A bg

LBK

FL

 24V Voeding
t.b.v.

sleutelkluis230V~

Sleutelkluis

fb 2x0,8mm² E30

I/O

GR016
LB-1 ZMT 4A

Reserve

DM AM Wacht
DM HM Wacht

DM ST Wacht

OSB

36x 9x 4x 1x1x

I/O
29x 29x 4x 1x

27x 27x 4x

2x0,8mm²

47x 51x 4x
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