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Elektrotechnische installaties
Krachtinstallatie
2e verdieping
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• Dit zijn geen uitvoeringstekeningen en mogen 
dan ook alleen gebruikt worden als onder-
legger dit m.b.t. ( toekomstige ) 
ruimtereservering van de diverse installatie 
onderdelen.

• De componenten en luiken in de LAB ruimtes 
zijn inclusief fit-out uitwerking
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JetskeEvers
Tekstvak
Dit betreft de posities van de luikjes waarboven de afsluiters zitten, en niet de positie van het demarcatiepunt (stijggoot). Dat zit hier altijd vlakbij, op het hart van de luikjes tegen het bandraster. Exacte maatvoering en locatie volgt uit de tekeningen van de plafondleverancier. Dit betreft een representatief uitgangspunt.



De netto sparingsmaat van het demarcatiepunt (stijggoot):

- Elektra & Data maatvoering sparing: circa 7cm x 12cm

- Overige zuilen labtafel utilities: circa 7cm x 23cm
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