
TRACTIE STATION

Centrale 
automatiseringsunit

BES Kast

GRHVI

IED IED IED

GLAS

6
1

8
5

0
 / G

O
O

SE

6
1

8
5

0
 / G

O
O

SE

GVI

IED IED IED

GLAS

HW

HULPSPANNING

LVI 230/400VAC

TRACTIETRANSFORMATOR

BRANDMELDING

KLIMAAT INSTALLATIE(S)

TOEGANGSBEWAKING

IEC 60870-5-104

IEC 60870-5-104

HW: Hardwired 
(opnemen in de glasvezelring is ook mogelijk)

CENTRALE 
STATIONSAUTOMATISERINGSUNIT

PROVINCIE UTRECHT
SCADA SERVER 

(REMISE NIEUWEGEIN)
DLET ROTTERDAM

STATIONS AUTOMATISERINGSCONCEPT

PROVINCIE UTRECHT
YUNEX communicatie module
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