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RENVOOI

LUCHTKANAAL TOEVOER RECHT

KANAAL VAN ONDER KOMEND

KANAAL NAAR BENEDEN GAAND

KANAAL NAAR BOVEN GAAND

KANAAL VAN BOVEN KOMEND

PLAFOND OVERSTROOMROOSTER

NAVERWARMER

GELUID DEMPER ROND

CDR

RUIMTEBEDIENPANEEL T.B.V. SIGNALERING CO2 EN 
BEDIENING VERWARMING/VERLICHTING/ZONWERING.

VDR

LUCHTKANAAL RETOUR RECHT

LUCHTKANAAL TOEVOER ROND

LUCHTKANAAL RETOUR ROND

TOEVOER FLEXIBELE SLANG

PLAFONDROOSTER TOEVOER

PLAFOND ROOSTER RETOUR

RETOUR FLEXIBELE SLANG

NAVERWARMER

GELUID DEMPER RECHTHOEKIG

VARIABEL DEBIET REGELAAR ROND KANAAL

BRANDKLEP RECHT KANAAL

CONSTANT DEBIET REGELAAR ROND
KANAAL

BRANDKLEP ROND KANAAL

VDR

CDR

RETOUR ROZET

TOEVOER ROZET

LBK
CENTRAAL 
LUCHTBEHANDELINGSKAST

RK REGELKAST

BK

BK

VARIABEL DEBIET REGELAAR RECHT KANAAL

CONSTANT DEBIET REGELAAR RECHT
KANAAL

FCU VENTILATOR 
CONVECTOR

WTW
WARMTE-TERUG-WINNING

REGELKLEP
RK

--

-

-

185 m³/h

215 m³/h

VDR

ROOSTER BRANDWEREND INPAKKEN

600x150

600x150

ø315

ø250

60
0x

15
0

215 m³/h

600x150

125 m³/h

ø250

ø250

KANALEN AANSLUITEN OP 
STRALINGSPLAFOND

ø160

LBK:
3000X1300X1500 mm

AANZUIG ROOSTER
1225x825 mm

PLENUM AFZUIG

PLENUM AFZUIG

600x150

1250 m³/h

230 m³/h 230 m³/h

125x125125x125200x200 200x200

ZIE LU01

RETOUR
460 m³/h

312 m³/h 312 m³/h 312 m³/h 312 m³/h

LBK 3
2000 m3-hr

getekend met Stabicad
R
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