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04.4 Begeleiden scheepvaart  1                  

B_F2.2.2 Huisvesten bediening en besturingsystemen     1               

B_F2.5.1 Leveren stroom (regulier)   1                 

B_F2.5.2 Leveren noodstroom   1                 

B_F07 Faciliteren bedienen en besturen spuimiddelen     1               

B_F07.1 Bieden bedienplek spuimiddelen     1      1         

B_F07.1.1.3 Bieden noodstoppen        1             

B_F07.1.2.2 Aanmelden en accepteren bedienaar           1         

B_F07.1.3 Managen toewijzing bedienobject      1   1            

B_F07.1.3.2 Aanvragen/selecteren bedienobject     1               

B_F07.2 Managen bediening spuimiddelen (borgen eenduidige 
adequate bediening) 

    1               

B_F07.2.2 Veranderen bedienmodus      1    1           

B_F07.2.2.4.1 Starten Noodbediening spuimiddelen               1     

B_F07.2.2.4.2 Faciliteren Noodbedienen Spuimiddelen            1        

B_F07.2.3.1 Bewaken integriteit informatie bedienketen  1   1               

B_F07.3 Bieden MMI spuimiddelen      1              

B_F07.3.1.1 Bieden procesbeeld met bediening      1        1      

B_F07.3.1.5 Alarmeren en waarschuwen      1     1  1       

B_F07.3.3 Verwerken bedieninvoer     1        1       

B_F07.4.2 Besturen spuimiddeleninstallaties               1     

B_F07.4.2.1 Besturen spuimiddelenproces             1  1     

B_F07.4.3 Borgen veiligheid                1    

B_F07.4.3.1 Noodstoppen machinebewegingen spuimiddelen                 1   

B_F07.4.3.1.3 Noodstoppen bedienplek                  1   

B_F07.4.3.1.5 Vrijgeven Bediening spuimiddelen na noodstop (reset)                 1   

B_F07.4.3.3 Bewaken veilige toestand spuimiddelen     1               

B_F07.5.2 Monitoren techniek     1          1     

B_F07.X Data uitwisselen     1             1  

P-BO Bedienen BEDIENOBJECT (proces)       1              

B_F08 Faciliteren informeren en communiceren spuimiddelen                    

B_F08.1.X Presenteren informatie aan bedienaar     1               

B_F08.3.1.3 Inwinnen informatie water 1    1               

B_F08.3.2 Loggen/Registreren Informatie spuimiddelenproces                   1 

B_F08.3.2.1 Loggen MMI/GUI met procesbeeld                   1 

B_F08.3.2.2 Loggen handelingen bedieningsysteem spuimiddelen                   1 

B_F08.3.2.3 Loggen handelingen besturingsysteem spuimiddelen                   1 

B_F08.3.2.4 Loggen noodstop                   1 

B_F09 Faciliteren beheer en onderhoud spuimiddelen     1     1     1     

B_F09.1 Onderhouden bediening en besturingsystemen 
spuimiddelen 

         1          

B_F10 Beschikbaar stellen actuele informatie aan ODS Gateway    1                

B_F10.1 Verzamelen van gegevens    1                

B_F10.1.1 Verrijken gegevens    1                

B_F10.1.2 Loggen ODS gegevens    1                

B_F10.1.2.1 Handmatig ophalen    1                

B_F10.2 Vertaling ODS Tags mogelijk maken    1                


