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bevestigen met directie
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Werkgrens

Ondergrond
bestaande situatie, BGT

Bebouwing bestaand
inclusief entree aanduiding

Brug bestaand

Water bestaand

Bestaand

Data

o DELTA Fiber Netwerk B.V. / KPN B.V. /
Ziggo B.V.

Elektra laagspanning

L—R Stedin Netbeheer B.V.

Elektra middenspanning

M R Stedin Netbeheer B.V.

Gas hoge druk

H—0 Stedin Netbeheer B.V.

Gas lage druk

L—o0 Stedin Netbeheer B.V.

Waterleiding
Vitens

I p—

DWA persleiding

DWA vrijvervalriool

GWA persleiding

—— P———D —— Gemeente Utrechtse Heuvelrug

GWA vrijvervalriool

— + — — Gemeente Utrechtse Heuvelrug

HWA vrijvervalriool

GS1: grondspot poortvleugel
GS2: grondspot hoofdhuis
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Nieuw

Elektrakabel

Waterleiding

Mantelbuis

2500mm, t.b.v. elektrakabel en waterleiding

Mantelbuis en glasvezelkabel

v—-0 gLOmm, t.b.v. glasvezelkabels

HWA vrijvervalriool

PVC 160 —| transportleiding, PVC, incl. stoomrichting en diameter

Straatkolk
BTN/GY combi, afm 450x200x2035mm,
type ACO Multipoint K200

SK1

Lijnafwatering met code
RGT: roostergootf, afm 1000x200x265, betonnen goot
met gietijzeren rooster, ZV1: zandvanger t.b.v. RG1

RG1 ZV1

Lichtmast voorgazon
historisch armatuur, opnemen en terugplaatsen
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Lichtmast hoofdroutes
paaltoparmatuur: aluminium, afm. 340x820x75mm, kleur: grafiet
paaltopmast: staal, afm. 170x170x9200mm, kleur: grafiet
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Lichtmast Garage
lichtbouwelement: aluminium, afm. 220x220x4500mm, kleur: grafiet
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Bollard hoofdroute

bolderarmatuur: aluminium, afm. 110x110x#00mm, kleur: grafiet
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Bollard lichtjesspoor

grondopbouwarmatuur: aluminium, afm. 200x200x210mm, kleur: grafiet
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terreinmeting PrismaGeocensus 11-04-2018

inventarisatie bomen Rijksvastgoedbedrijf 12-11-2025

ondergrond omgeving Kadaster 29-10-2025 BGT, BRK en KLIC
onderlegger bedrijf datum omschrijving

Park Huis Doorn
kabels en leidingen

Niet voor uifvoering
Alle maten en peilen in het
werk contfroleren, afwijkingen
direct melden aan de directie.
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Coehoornsingel 6
7201 AB Zutphen
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T: +31 (0)575 585220
E: info@smitsrinsma.nl
W: www.smifsrinsma.nl
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