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ASD

S.00.08
quarantaine CM

53.9 m²

S.00.12
prequarantaine/

vriescel
80.3 m²

S.00.10
quarantaine

UMU
25.2 m²

V.00.11
verkeersruimte

99.9 m²

D.00.01
depot KOR
214.1 m²

V.00.10
laad- en
loszone

156.2 m²

V.00.01
personen en
goederenlift

16.6 m²

T.00.01
LBK depot

13.0 m²

D.00.02
depot CM
283.5 m²

V.00.02
lifthal

29.0 m²

V.00.05
depotgang

92.7 m²

T.00.04
magazijn EP

5.8 m²

S.00.01
receptie/

meldkamer
12.9 m²

S.00.02a
douche chauf

6.9 m² S.00.04
monsterruimte

9.0 m²

V.00.03
personenlift

4.7 m²

V.00.04
trappenhuis

13.1 m²

V.00.08
sluis

14.3 m²
V.00.09
entree

63.0 m²

T.00.05
transformator-ruimte

9.3 m²

T.00.06
E-inkoop

7.9 m²

T.00.08
ICT-ruimte SER

8.0 m²

T.00.07
laagspanningsruimte

7.8 m²

S.00.13
restauratiewerkplaats

12.8 m²

S.00.14
opslag

restauratie
26.8 m²

T.00.09
NUTS-voorzieningen

5.3 m²

T.00.10
centrale

techniekruimte
72.5 m²

T.00.11
security-apparatuur

14.8 m²

D.00.04
depot UMU

49.1 m²

D.00.05
alcohol depot

UMU
93.6 m²

D.00.03
depot CM
509.7 m²

S.00.16
magazijn/
opslag/

emballage
92.6 m²

V.00.12
verkeersruimte

160.7 m²

V.00.06
sluis

2.4 m²

S.00.09a
zuurstofarm

9.9 m²

S.00.11
inpak/ bruikleen

UMU
108.6 m²

T.00.03
technische

ruimte
3.5 m²

V.00.07
trappenhuis

10.5 m²
V.00.15

sluis
5.7 m²

S.00.15
fotostudio

Redundant
Room

S.00.06
quarantaine EG

EP
44.9 m²

S.00.05
bruikleen inpak

CM
210.8 m²

V.00.11
verkeersruimte

59.9 m²

S.00.07
handling EG/EP

30.0 m²

S.00.09b
installatieruimte

8.9 m²

S.00.03
wk / was
6.5 m²

?
?
?V.00.14

verkeersruimte
11.2 m²

V.00.17
verkeersruimte

35.7 m²

V.00.18
verkeersruimte

32.5 m²

?
?
?

V.00.07
trappenhuis

1.3 m²

Symbool Omschrijving

Centrale, brandmeld-

Handbrandmelder

I/O module

Intercom videofoon

Rookmelder

Nevenindicator

Signaalgever akoestisch

Melder, aspiratie

RENVOOI:

BMC

Rookmelder incl. signaalgever

I/O

ASD

Zwaailicht

Sleutelkluis

Kleefmagneet

Wijzigingen

dd
.

dd
.

dd
.

dd
.

Omschrijving

Getekend

FormaatSchaal

Datum

:

:

Status

Proj.nr.

:

:

:

:

Opdrachtgever

Project

Tekeningnummer :

Bouwkundig model:
(A5630_Depot Collecties Utrecht_UO_R24) d.d. : 22-09-2025
Constructief model:
(T-121054-UO-Central_R24) d.d.: 22-09-2025

Nieuwbouw Depot Collecties Utrecht

3739EW01

Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1 3500CE Utrecht

25-09-2026

Elektrotechnische installaties
Brandmeld - en Ontruimingsinstallaties

EP600

begane grond

HWE

A0 TO1:100

Isotopenweg te Utrecht


