
Uitgangspunten W Zomer/koeling

Zomer h buiten 62,0

Buitentemperatuur 28 grC h inblaas 44,6

Relatieve luchtvochtigheid 55 % dh 17,4 kJ/kg

rho_lucht 1,2 kg/m3

E_tot 2,71 GJ

2714961,5 kJ

Binnentemperatuur zomer 23-26 grC max

0,7 pmv Opslag

inblaas 16 grC rho_water 1000 kg/m3

C 4,2 kJ/kgK

dT 12 K

50400 kJ/m3

Opslag thermische energie: tijd 54 m3

Gemiddelde voorstellingsduur 2 u, incl pauze 54000 l

Voorafgaand 0,5 u, in enkele gevallen 2u

Achteraf 0 u

Totaal 2,5 u

Warmtepomp Bij predictief buffergebruik, laden met 6 grC

Koeling toevoer 12 grC Buffer laden 6 grC

retour 18 grC Buffer retour 18 grC

Verwarming toevoer 45 grC

retour 35 grC

Toepassingen

LBK grote zaal 19000 m3/h

LBK balkon 5110 m3/h

LBK orkestbak 2800 m3/h

Totaal 51910 m3/h


