1

[image: fotoboven_zomer_strandenduinenenwolken]Nota van Inlichtingen
Beleidskaders noodpompen
VP-WAB-0216















Nota van Inlichtingen ten behoeve van de marktconsultatie 
Beleidskaders noodpompen.

Datum: 16 juni 2015


Naar aanleiding van de marktconsultatie zijn er de navolgende vragen gesteld: 

1. Betreft paragraaf 3 achtergrondinformatie.
Onder a. staat het type pomp omschreven als “drijvend, hydraulische overbrenging, diesel aangedreven”.

Vraag: graag ontvangen wij meer details/informatie en eventueel een schets betreffende de beoogde pompsets.

[bookmark: _GoBack]Antwoord: Paragraaf 3 geeft vooralsnog voldoende informatie voor een inschatting van de kosten. Bijgaand op pagina 3 en 4 een voorbeeld van vereiste drijvende mobiele noodpompen, incl. hydraulische overbrenging en diesel aangedreven.

2. Betreft paragraaf 3 achtergrondinformatie.
Onder c. staan pompcapaciteiten van 20 m3/min per pomp. 

Vraag: Is het ook toegestaan om t.b.v. 20 m3/min meerdere pompen toe te passen, bijvoorbeeld 2 st pompen van elk 10 m3/min of 4 st pompen van elk 5 m3/min?

Antwoord: Het is niet toegestaan uit te gaan van mobiele noodpompen van bijvoorbeeld 2x10 m3/min i.p.v. de voorgeschreven 1x20 m3/min. U dient uit te gaan van een effectieve pompcapaciteit van 20 m3/min/pomp

3. Betreft paragraaf 3 achtergrondinformatie: noodleidingen.

Vraag: is het toegestaan om geflensde leidingen toe te passen i.p.v. leidingen met snelkoppelingen?

Antwoord: U dient bij de kostenindicatie voor alle typen noodpompen uit te gaan van flexibele noodleidingen met snelkoppelingen, zie paragraaf 3 ‘Noodleidingen’.

4. Vraag algemeen: Wat zijn eventuele consequenties c.q. aansprakelijkheden bij het (deels) niet nakomen van het waakvlamcontract? Idem bij het niet nakomen van de vereiste reactietijd.

Antwoord: Binnen een Waakvlamcontract ‘Inzet en beheer mobiele noodpompen, inzet tractoren en menskracht’ legt het waterschap Hollandse Delta, als opdrachtgever, de verplichtingen richting de leverancier, zijnde de opdrachtnemer, vast. Daarin wordt de garantie van beschikbaarheid van mens en materieel vastgelegd. Daaraan is tevens gekoppeld een reactietijd van 6 uur van melding tot in bedrijfstelling van de mobiele noodpompen. 
De consequenties kunnen zijn ontbinding van de overeenkomst en/of aansprakelijkstelling voor de schade voortvloeiend uit de niet nakoming van verplichtingen uit het Waakvlamcontract.
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