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verklaringkabelsymbool symbooldiameter aantal symbool verklaring

type 2, Fa O & K
NIEUWE VOEDINGSKAST 4x6 mm2EO-YMekaszh-OV

110 Ø pvc
mantelbuis gelegd door civiele aannemer
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diepte aarding volgens de installatie - 
voorschriften van de Provincie NB

 1 t/m 19 mastnummer
indeling fasen volgens tekening

D

1aardingsputje L1,L2,L3
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